
２ 進入道路について   
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延長 

拡幅 

切土工 

1:1.2 勾配 

切土工 9%勾配 



３ 調整池について 

調整池容量 

・三角錐のような構造と想定 

・(32.3*21.3)/2 * 2.8 /3 

    =321 ㎥ 







流域面積 流出係数 時間 降雨強度 容量 開発後(Q)-現況(Q')

A(ha) C t(h) In(mm/h) Q(m3) Q-Q'(m3)

現況 4.25 0.515 4 50 4378

開発後 4.48 0.679 4 50 6088

現況 2.35 0.527 4 50 2478

開発後 2.01 0.900 4 50 3618
1140.0

1710.0
開発区域に斜面を含む場合

Q1～Q10

開発区域に斜面を含めない場合

Q2、Q3、Q7～Q9

雨水調節施設設計基準（秦野市）

Q=1/360×C×I×A×3600×t


