
水質管理目標設定項目（有機フッ素化合物）

単位：ng/L

採水地点 採水年月日

ペルフルオロオクタンスルホン
酸（PFOS)及びペルフルオロオク

タン酸（PFOA)の量の和
暫定目標値

城山配水場 令和7年5月19日 5未満 50以下
内久根配水場 令和7年5月19日 5未満 50以下
広畑配水場 令和7年5月19日 5未満 50以下
八幡山配水場 令和7年5月19日 5未満 50以下
金井場配水場 令和7年5月19日 5未満 50以下
向山配水場 令和7年5月19日 5未満 50以下
千村配水場 令和7年5月19日 5未満 50以下
峠配水場 令和7年5月19日 5未満 50以下

堀山下高区配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下
堀山下中区配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下
堀山下低区配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下

六間配水場 令和7年5月19日 12 50以下
蓑毛配水場 令和7年5月14日 5未満 50以下
寺山配水場 令和7年5月14日 5未満 50以下
落合配水場 令和7年5月14日 5未満 50以下
羽根配水場 令和7年5月14日 5未満 50以下

菩提高区配水場 令和7年5月14日 5未満 50以下
菩提低区配水場 令和7年5月14日 5未満 50以下
横野配水場 令和7年5月14日 5未満 50以下
山居配水場 令和7年5月14日 5未満 50以下

三廻部高区配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下
神明開戸配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下
菖蒲配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下
柳川配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下

八沢大久保配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下
湯の沢高区配水場 令和7年5月20日 5未満 50以下


